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Auftraggeber Probenherkun�

Marktgemeinde St. Michael In Obersteiermark WVA St. Michael in Oberstelermark

Hauptstraße 64 Hauptstraße 84

8710 St. Michael ln Oberstelormark 8170 St. Mlchael In Obersteiermark

Probemingang: 05.1 1 ‚2024
Prüfungszeitraum: 05.11.2024- 11.11.2024

Prüfbericht: PBZ44034

gemäß EN ISO/IEC17OZS; R2 = Richtnhl (Indikarorpammeterwerf),ZHK = zulässigeHachsfkonzentm�on {Parametenvert}.
MU% = ermittelteerweiterteMessunslcherheit.n.u. = nicht untersucht. Untuuu�ragnehmer', nicht akkrudiu‘enor Parameter“;
Whale; mikroblologlscheUntersuchungen:ÖNORMEN ISO 19458,“ Trinkwasserchemlach«physlkalisch: ÖNORM ISO 5667-5;Badewassel

chemisch-physikalisch:B&derrwgienevemrdnung;Budapewdssorchemlsch—phystkalßch: ÖNORM ISO 5667—4;

bei uberbrachtenProben (durch Auftraggeber) geltendie Ergebnissefür die Proben wie erhalten, Vor—On-Pammorer und Probenahme
nicht akkredi!iell‚ SensodkIm Labor bestimmt;

Entscheidungsregelgem. ISOIIEC Guide 98-4:2012‚ Punkt 8.3.1.3 6

Probenbezoichnung: P4 HA
‘

Auwald

Nähere Probenbozeichnung: Küche, AuslaufAbwasch

Anlagentell: Netzprobe
Probenahmean: Hahnentnahme ÖNORM EN ISO 19458 / Zweck a)

Vorbehandlung: nicht vorbehande1t

Probenahme am: 05.11.2024

Probenahme durch: Gerald Ruckenbauer(Inspektor)
Probenummer: P2409410

Vor-Ort-Parameter

Panmoter Einheit Ergebnh MU Rz ZHK Method.

Temperatur °C 14,8 < 25 DIN 38404-431976

ÖNORM M
Farbe farblos

662 0220 1 2

PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEBLICHAUF DIE UNTERSUCHTEPROBE.

PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIGREPRODUZIERT(KOPIERT) WERDEN.
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Prüfberichti PB244034

Parlmoler Elnhoh Ergobnll MU RZ ZHK Mod.

Aussehen klar
222%?S1!

Geruch ohm 222223

Geschmack ohne 2232“; 1!

Bakteriologische Untersuchung

Parameter Einholt Ergobnh MU RZ ZHK ll.thodc

S;I<;r;?gißende
Einheiten

KBE/ml 1 50% 5100
ON;)£E1ESP;;SO

:;Igr;i„egildende
Einheiten

KBEImI : 50% 520
ON;)£;J1 1E91;9130

Escherichia coli KBEI100mI 0 0 022021 12131I780

Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0
022021 iz1l7so

Enterokokken KBEI100mI 0 0 °';g;gäz£°

chemisch - physikalische Untersuchung

Plnmchl' Einholt Emobnl. MU RZ ZHK Mithodl

pH-Wert bei 20°C 7.49 0.2 6,5 - 9,5 0122253150

(E;[e)lrgi)sche

Leitfahigkeit
uS/cm 529 5% s 2500

2;1;;211:9131;

PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEBLICHAUF DIE UNTERSUCHTEPROBE.

PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIGREPRODUZIERT(KOPIERT)WERDEN.

Ausfertigungsdatum: 11.112024 Seite 2 von 7 Seite(n)



Prüfben'ch1: P8244034

Probenbezeichnung: P5 HS St. Michael, Kirchgasse 6

Nähere Probenbezelchnung: Direktion, WC Herren, AuslaufWaschbecken
Anlagenteil: Netzprobe
Probenahmearl: HahnenlnahmeÖNORM EN ISO 19458 / Zweck a)
Vorbehandlung: nicht vorbehandelt
Probenahme am: 05.11.2024

Probenahme durch: Gerald Ruckenbauer(Inspektor)
Probenummer: P2409411

Vor-Ort-Parametor

Parameter Einhalt Ergebnis MU Rz ZHK Mod.
Temperatur °C 13.6 < 25 DIN 38404-411976

ÖNORMM
Fame “"”“

662012012

ÖNORMMAussehen klar
662012012

ÖNORMM
Geruch ohno

6620:2012
ÖNORM MGeschmack anno
662022012

Bakteriologlscho Unteßuchung

Pnnmomer Einhell Ergebnis MU RZ ZHK Methode

KoloniebildendeEinhei1en ÖNORM EN ISO
bei 22°C

KBE"“' ° 50% “00
6222:1999

KoloniebildendeEinheiten „ ÖNORM EN ISO
bei 37°C

KBE’"" ° 5° ’° 520
62221999

. . . ÖNORM EN ISO
Eschenchna CO|I KBEI100mI 0 0

9308-112017

. , ÖNORM EN ISO
Cohforme Bananen KBEI100mI 0 0

9308-112017

ÖNORM EN ISO
Enterokokken KBEI1DOmI 0 0

7699-232000

chemisch - physikalische Untersuchung

Panmour Elnhult Ergeane MU RZ ZHK Method.

ÖNORM EN ISO0Färbung (436nm) lm < 01 1° ’° ‘ “5
7887:2012

PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICHAUF DIE UNTERSUCHTEPROBE.
PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIGREPRODUZIERT(KOPIERT)WERDEN.

Ausfertigungsdatum: 11.11.2024 Seite 3 von 7 Seite(n)



Prüfi)erichti P8244034

Parameter Elnhoh Ergebnis MU RZ ZHK Mode
. ., ÖNORM EN ISO

pH-Wert ben 20 C 7,45 0.2 6,5 - 95
1052312012

Elektrische Leitfahigkeit ÖNORM EN

(20°C) uS/em 528 5% 52500
2788821993

_
ÖNORM EN 150

Calmum mg/l 103.5 6% s 400
1 18852009

ÖNORM EN ISO'
0Magnesium mg]! 8,9 6 A s 150

118852009
ÖNORM EN ISO‘

0Namum mg/I 13.1 6/0 5 200
118852009

. ÖNORM EN ISO
Kalium mgll 3,0 6% s 50

1 18852009
Gesamtharte °dH 16,5 DIN 38409-6:1986
Gesamtharte mmol/l 2,948 DIN 38409-631986
Karbonalharte °dH 13,9 berechnet
Säurekapazität(K5 4,3) mmol/l 4,96 5% DIN 38409—722005

_ ÖNORM EN ISO
!)Elsen mg]! < 0,02 10 /u S 0.20

1188512009

ÖNORM EN ISO
Mangan mg/l < 0.005 10% $ 0050

1188512009
Ammonium mg]! < 0,02 15% s 050 DIN 38406—511983

ÖNORM EN. . „N11nt mgll < 0,01 10 A 5 0,10
26777:1993

. ÖNORM EN ISO
Nitrat mgll 16.5 10% 550

10304-1:2016

ÖNORM EN ISO'
0Chlond mg/l 19,1 10/o 5200

10304-122016

ÖNORM EN ISOnSulfat mg]! 29,0 10 /o S 250
10304-112016

ÖNORM EN 1484:
0TDG mgl| < 0,5 10/13

2019

PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEISLICH AUF DIE UNTERSUCHTEPROBE.

PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIGREPRODUZIERT(KOPIERT)WERDEN,

Ausfenigungsdatum:11.11.2024 Seite 4 von 7 Seite(n)



Prüfbericht: PBZ44034

Probenbezeichnung: P6.2 Kindergarten |, Ruthenenweg 2

Nähere Probenbezelchnung: Küche, AuslaufAbwasch

Anlagenteil: Ne1zprobe
Probenahmeart: Hahnentnahme ÖNORM EN ISO 19458 / Zweck a)

Vorbehandlung: nich! vorbehandeh

Probenahme am: 05.11.2024

Probenahme durch: Gerald Ruckenbauer(Inspektor)
Probonummer: P2409412

Vor-Ort-Parameter

Paramour Einhalt Ergebnis Mu RZ ZHK Mod.
Temperatur °C 15,4 < 25 DIN 38404-411976

ÖNORM M
Farbe ”""“

6620:2012
ÖNORMM

Aussehen klar
6620: 2012

ÖNORMM
Geruch ohne

6620:2012
ÖNORM M

Geschmack ohne
6620: 20 1 2

Bakteriologlsche Untevsuchung

lemotor Einhell Ergebnis MU RZ ZHK Mothßde

Koloniebildende Einheiten „ ÖNORM EN ISO
bei 22°C KBE/ml 1 SOA. 5100

52221999
KoloniebildendeEinheiten „ ÖNORM EN ISO
bei 37°C

KBE'"" 3 5° ’" ‘”
6222:1999

. . . ÖNORM EN ISO
Eschenchla OO|1 KBE/100ml 0 0

9308—1201?

„ „
ÖNORM EN ISO

Colnforme Baktenen KBE/100ml 0 0
9308—112017

ÖNORM EN ISO
Enterokokken KBE/100ml 0 0

7899-2:2000

chemisch - physika|ische Untersuchung

Pnnmohr Einho|t Ergoanu MU Rz ZHK Mode
. „ ÖNORM EN ISO

pH-Wert bei 20 C 7,51 0,2 6,5 - 9.5
10523:2012

PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEBLICHAUF DIE UNTERSUCHTEPROBE.

PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIGREPRODUZIERT(KOPIERT)WERDEN.

Ausfenigungsdatuw 11.11.2024 Seite 5 von 7 Seite(n)



Prüfl>ericht: P8244034

Plnmohr E1nholt Ergoan| MU RZ ZHK Mod.
Elektrische Leitfähigkeit „ ÖNORM EN

(20°C)
“S’°'" “2 5 ’° 5 25°“

27888:1993

PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEBLICHAUF DIE UNTERSUCHTEPROBE.

PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIGREPRODUZIERT(KOPIERT)WERDEN.

Ausfertigungsdatumr 11.11.2024 Seite 6 von 7 Seite(n)



Prüfbericht: P8244034

Meinungen und Interpretationen zu den Proben:
P2409410, P2409411‚ P2409412

Die Analysenergebnisseergabenkeinen Grund zur Beanstandung (LMSVG. TWV, ÖLMB B1).

Anlage: Mevkblalter

h : h iene.medun' m. wasserh iene-c5 17

- elektronischgefertigt -

Mag. Georg Herb
Zeichnungsberechtigterder Prüfstelle

PRÜFBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEISLICH AUF DIE UNTERSUCHTEPROBE.

PRÜFBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIGREPRODUZIERT(KOPIERT)WERDEN.

Ausfertigungsdatum:1 1 .1 12024 Seite 7 von 7 Seite(n)


